UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENGAO DE EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS

Relatorio de Intervengdes de Manutengao para o Combate a COVID
Campus Goiabeiras
Data da ultima atualizacdo: 05/11/2021

1.1 Bibliotecas

Abaixo, apresenta-se os Quadros de AcOes de interven¢do de manutencdo COVID para as
bibliotecas do campus Alaor de Queiroz ‘Araudjo, onde consta a evolucdo das acOes
implementadas e programadas:

QUADRO 01: Agoes de Manutenc¢dao de combate ao Covid-19 -Biblioteca Central

Item Descricao Situagao
Instalacdo de dispensadores de alcool em gel
1 nas areas da-Fase 03 do plano de | AINICIAR, pois aguarda término dediversos
Biosseguranca. servigos que estao em execugao.
Instalagdo de torneiras de pressio nos | CONCLUIDO. Manutencio geral de todos os
2 banheiros dasareas que atendem a Fase 03 do | banheiros.
plano de Biosseguranca.
Manutengdao de esquadrias de madeira e
3 aluminio e instalagdo de prendedores de | CONCLUIDO. Manutencdo geral de
portas nas areas da Fase 03 do plano de | esquadrias.
Biosseguranca.
Sinalizacdo 'de pisos para determinacdo de
4 fluxo e distanciamento social nas areas para | A INICIAR, pois aguarda término de diversos
atendimento as areas da Fase 03 do Plano de | servigos que estdo em execugao.
Biosseguranca.
Construgao de bancada de atendimento
5 Instalacdo de barreiras deacrilico com barreira de “prote¢do em blindex.
CONCLUIDO:
Outros - Readequacgao de espagos do térreo e
e Complementares ao COVID (previsgo | 12 piso—= CONCLUIDO.
6 final de outubro) - Manutencdo elétrica (quadros,
e nio relacionados ao COVID (previsdo | circuitos, tomadas e interruptores) —
dezembro) CONCLUIDO.
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- Troca de piso 12 e 22 andares
(porcelanato e granito) 12 FINZALIANDO
E 22 EM ANDAMENTO

- Pintura interna geral; FASE DE
RETOQUES

- Instalagdo de aparelhos Split (EM
EXECUCAO)

- Instalagdo de vidros (EM EXECUCAO)

- Instalagdo de tela de protecio (A
INICIAR)

Fonte: Diretoria de Manutencdo de Edificacdes e Equipamentos/SI

QUADRO 02: A¢oes de Manutencao de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CAr

Item Descricao Situagao
Instalacdo de dispensadores de alcool em gel
1 nas dareas--da Fase 03 do plano de . .
. CONCLUIDO = Instalado 02 dispensers.
Biosseguranca.
Instalagdo _de torneiras de pressao nos 7
2 banheiros dasdreas que atendem a Fase 03 do fecl) AL
plano de Biosseguranca.
Manutengao de esquadrias de madeira e
3 aluminio e instalacdo de prendedores de | A iniciar. (Aguardando retorno do estudo
portas nas areas da Fase 03 do plano de | sobre as trincas da estrutura)
Biossegurancga.
Sinalizagdo de pisos para determinagdo de
4 fluxo e distanciamento social nas areas para | A iniciar. (Previsdo para atendimento até
atendimento &s areas da Fase 03'do Plano de | 12/11/2021)
Biosseguranca.
Em execucdo. Aguardando a chegada do
5 Instalacdo de barreiras de acrilico produto/insumo para instalacdo. (Previsdo
para conclusdo até 12/11/2021)

Fonte: Diretoria de Manutencdo de Edifica¢cdes e Equipamentos/SI
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QUADRO 03: A¢oes de Manutencao de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CCHN

Item Descricao Situagao

Instalacdo de dispensadores de alcool em gel
1 nas dareas da Fase 03 do plano de | EXECUTADO
Biosseguranca.

Instalacdo de torneiras de pressdao nos
2 banheiros das areas que atendem a Fase 03 do | EXECUTADO
plano de Biosseguranca.

Manutencdo de esquadrias de madeira e
aluminio e instalagdo de prendedores de

3 , EXECUTADO

portas nas areas da Fase 03 do plano de

Biossegurancga.

Sinalizacdo de pisos ‘para determinacdo de

fluxo e distanciamento social nas areas para
4 . e, EXECUTADO

atendimento ds-areas da Fase 03 do Plano de

Biosseguranca.

~ . - E do. (Previsa lusdo até

5 Instalacdo debarreiras de acrilico M CRECHI0 B W 2ra concluggfaté

12/11/2021).

Fonte: Diretoria de Manutencéo de Edificacdes e Equipamentos/SI

QUADRO 04: Agées de Manutengao de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CE

Item Descricao Situagao

Instalacdo de dispensadores de alcool em gel
1 nas dareas da Fase 03 do plano de
Biosseguranca.

O item serd atendido na reforma geral que
se iniciara no dia 08/11/2021.

Instalagdo de torneiras. de pressdo nos
2 banheiros das dreas que atendem a Fase 03 do
plano de Biossegurancga.

O item serd atendido na reforma geral que
se iniciard no dia 08/11/2021.

Manutenc¢ao de esquadrias de madeira e
aluminio e instalacdo de prendedores de | Oitem sera atendido na reforma geral que
portas nas areas da Fase 03 do plano de | seiniciara no dia 08/11/2021.

Biossegurancga.
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Sinalizacdo de pisos para determinacdo de
fluxo e distanciamento social nas areas para

O item serd atendido na reforma geral que

4 atendimento &s areas da Fase 03 do Plano de | se iniciard no dia 08/11/2021.
Biossegurancga.
5 Instalacio de barreiras de acrilico O item serd atendido na reforma geral que

se iniciara no dia 08/11/2021.

Fonte: Diretoria de Manutencdo de Edifica¢cdes e Equipamentos/SI

QUADRO 05: A¢oes de Manutencao de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CEFD

Item

Descricao

Situacao

Instalacdo de dispensadores de alcool em gel
nas dareas ‘da_ Fase 03 do plano de
Biosseguranga.

EXECUTADO

Instalacdo ' de” torneiras de pressdo nos
banheiros das dreas que atendem a Fase 03 do
plano de Biosseguranca.

EXECUTADO

Manutencdo-de esquadrias de madeira e
aluminio einstalagdo de prendedores de
portas nas areas da Fase 03 do plano de
Biosseguranca.

EXECUTADO

Sinalizacao de pisos para determinagdo de
fluxo e distanciamento social nas areas para
atendimento &s areas da Fase 03 do Plano de
Biosseguranca.

EXECUTADO

Instalacdo de barreiras de acrilico

Em execucgdo. (Previsdo para conclusdo até
12/11/2021).

Fonte: Diretoria de Manutencdo de Edifica¢cdes e Equipamentos/SI

QUADRO 06: Agoes de Manuteng¢dao de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CCE

‘ Item |

Descricao

Situagao
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Instalacdo de dispensadores de alcool em gel
1 nas areas da Fase 03 do plano de | EXECUTADO
Biosseguranca.

Instalagdo de torneiras de pressdo nos
2 banheiros das areas que atendem a Fase 03 do | EXECUTADO
plano de Biosseguranca.

Manutencdo de esquadrias de madeira e
aluminio e instalacdo de prendedores de

3 , EXECUTADO
portas nas dreas da Fase 03 do plano de
Biosseguranca.

Sinalizacdo de pisos para determinacdo de
4 fluxo e distanciamento social nas areas para EXECUTADO

atendimento as areas.da Fase 03 do Plano de
Biosseguranca.

EM EXECUCAO: Previsdo para conclusdo até

5 | Instalagdo de barreiras de acrilico 12/11/2021.

Fonte: Diretoria de Manutencdo de Edificagdes e Equipamentos/Sl

1.2 Restaurante Universitario - RU

Abaixo, apresenta-se 0 Quadro de Acgdes de intervencdo de manutencdo COVID para o
Restaurante Universitario do campus Alaor de Queiroz Araujo, consta a evolucdo das acdes
implementadas e programadas:
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QUADRO 07: Agoes de Manutencdao de combate ao Covid-19 -Restaurante Universitario

Item Descri¢ao Situacao
Instalagao} de dispensadores de dlcool em CONCLUIDO. 53 dispensers instalados.

1 gel nas areas da Fase 03 do plano de
Biosseguranca.

Instalagdo de torneiras de pressio nos | CONCLUIDO. 27 torneiras de pressdo

2 banheiros das areas que atendem a Fase 03 | instaladas.
do plano de Biosseguranca.

AGUARDANDO DECISAO DA
ADMINISTRAGAO.  Visitas e relatério do
profissional de arquitetura ja realizados. Foi
~ . . constatado a necessidade 'de intervengdes
Manutengdo de esquadrias de madeira e . - { .
, . N para instalacdo de janelas. -nas areas
aluminio e instalagdo de prendedores de P .

3 , administrativas da estrutura, contudo a
portas nas areas da Fase 03 do plano de v - .
Biosseguranca administragdo do  restaurante ' esta

& sa. pleiteando junto a administragao central
espacos para alocagao de seus técnicos e
posterior tomada de decisdo sobre.a real
necessidade dessa intervencao.

EM EXECUCAO. Ja executado nas dreas
Sinalizagdo de pisos para determinagao de | externas. de atendimento e interna.

4 fluxo e distanciamento social nas dareas | Aguardando providéncias da Adm. do R.U.
para atendimento ds dreas da Fase 03 do | quanto a retirada de equipamentos para
Plano de Biosseguranca. sinalizacdo da drea administrativa e de

recebimento de insumos.
EM EXECUCAO: O processo logistico de
~ . e isica I foi iniciad

5 Instalacdo de barreiras de acrilico aqU|§|g~ao PeX .empresi\ ot tnicia o~e ?

previsdo para instalagdio e conclusdao é
01/11/2021.
- Manutencao de telhado e
impermeabilizagdo de calhas CONCLUIDO.
- Pintura de . todos os ambientes.
Outros C(L)'NCLUID:' ixa d dura CONCLUIDO
- Limpeza da caixa de gordura .
e C I t CovID - : ‘
omp e:me.n ares a0 - Manutencdo de banheiros (CONCLUIDO);

6 (previsdo final de outubro) N . .

B ) - Manutencdo de pisos da cozinha (EM
e n3do relacionados ao COVID

(previsdo dezembro)

EXECUCAOQ);

- Instalados 5 prendedores de porta.
CONCLUIDO.

- Manutencdo e instalagdo das tampas das
caixas dagua. CONCLUIDO.
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- Troca da bomba do sistema de tratamento
de residuos do R.U.; (CONCLUIDO)

Fonte: Diretoria de Manutencdo de Edificagcdes e Equipamentos/SI
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1.3 Criarte

Abaixo, apresenta-se 0 Quadro de AcOes de intervencdo de manutencdo COVID para a
CRIARTE no campus Alaor de Queiroz Araujo, onde consta a evolucdo das acOes
implementadas e programadas:

QUADRO 08: Agoes de Manutengao de combate ao Covid-19 -CRIARTE

Item Descricao Situagao
Instalacdo de dispensadores de alcool em gel .
1 nas dreas da Fase~ 03 do plano de CONCLUIDO.
Biossegurancga.
Instalacdo de torneiras de pressdo nos CONCLUIDO.

2 banheiros das areas que atendem a Fase 03 do
plano de Biosseguranca.

Manutengdao de esquadrias de madeira e
aluminio e’ instalacio de prendedores de | CONCLUIDO.

3 portas nas areas da Fase 03 do plano de
Biosseguranga.
Sinalizacao de pisos para determinagdo de
4 fluxo e distanciamento social nas dreas para | Aguardando finalizar as intervengdes' de
atendimento asareas da Fase 03 do Plano de | piso.
Biosseguranca.
5 Instalacdo de barreiras de acrilico Ndo foi demandado.
- Reforma do telhado refeitério com
reposicao de telhas termo acusticas —
Outros CONCLUIDO.
__ |~ Troca de piso do refeitdrio (granilite) —
L Cpmplementares ao COVID (previsdo CONCLUIDO.
6 final de outubro) )
e ndo relacionados ao COVID (previsdo - Troca de piso das ’salas de aula
dezembro) (porcelanato) — CONCLUIDO.

- Manutencdo da caixa de gordura -
CONCLUIDO.
- Reforma da cozinha — FINALIZANDO

Universidade Federal do Espirito Santo
Superintendéncia de Infraestrutura
Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitoria - ES, 29075-910
www.infraestrutura.ufes.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS
- readequag¢ao de rampas de acesso —
EM EXECUCAO.
- Pinturas (interna e externa) -
CONCLUIDO.
- Colocagdo insulfim — CONCLUIDO.
- Instalagdo de ventiladores e
iluminagdo — CONCLUIDO.
- Manutengao de brinquedos e casinhas
—~ CONCLUIDO.
- Manuten¢ao do cantinho da roga —
CONCLUIDO.
- Readequagdo de dois banheiros
externos — FINALIZANDO.
- Manutencdo de todos banheiros
internos - CONCLUIDO.
- Manutencdo de portas (fechaduras,
pintura) — CONCLUIDO.
- Construcdo da rampa e do corrimdo —
(EM EXECUCAO)

Fonte: Diretoria de Manutencao de Edificagdes e Equipamentos/SI
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1.4 Centros de Ensino — Campus Alaor Queiroz Aradujo.

Abaixo, apresenta-se 0 Quadro de A¢des de intervencao de manutencdo COVID para os Centros
de Ensino do campus Alaor de Queiroz Araljo, onde consta a evolucdo das acles
implementadas e programadas:

QUADRO 09: A¢oes de Manutencao de combate ao Covid-19 -CAr

Item Descricao Situagao
Instalacdo de dispensadores de alcool em gel .
1 nas dareas da Fase 03 do plano de ZONELUIOO.
Biossegurancga.
Instalacdo de torneiras de pressdo nos
2 banheiros das areas que atendem a Fase 03 do | CONCLUIDO.
plano de Biosseguranca.
CEMUNI 1: CONCLUIDO.
Manutencdo de esquadrias de madeira e | CEMUNI 2: CONCLUIDO.
3 aluminio e instalagdo de prendedores de [ CEMUNI 3: EM EXECUCAO. (FALTA DUAS
portas nas areas da Fase 03 do plano de | SALAS)
Biosseguranca. CEMUNI 4: CONCLUIDO.
CEMUNI 5: CONCLUIDO.
Sinalizacdo de pisos para determinacdo de
4 2:;: die milzfczn;sla;::stcc)lasigsaei 8;5 dzrsfasnzagz Previsto para atendimento até 12/11/2021.
Biosseguranca.
5 | Instalacio de barreiras de acrilico A’reas‘administrativas A INICIAR. (previsdo
para final de outubro)
- Troca de caixa de agua de todos os
CEMUNI’s A INICIAR
- Reparacao de calhas do telhado do
Outros Prédio Administrativo CONCLUIDO.
e Complementares ao COVID (previsdo | - Pintura externa de todos os prédios.
6 final de outubro) CONcLUIDO.
e n3o relacionados ao COVID (previsdo |- Pintura interna do CEMUNI 5 e Prédio
dezembro) Administrativo. CONCLUIDO.
- Reparacdo dos telhados do CEMUNI 1
e 3, sem intervencdo nas calhas
CONCLUIDO.
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- Reparacgdo dos telhados dos CEMUNI 2,
4 e 5 com intervengao nas calhas
CONCLUIDO.
- Manutencao de divisérias e portas no
CEMUNI 5 EM EXECUCAO.
- Instalagdo de Split (EM EXECUCAO);
- Instalagdo de gradil no Bob (A INICIAR);

Fonte: Diretoria de Manutencgio de Edificagdes e Equipamentos/SI
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QUADRO 10: A¢des de Manuteng¢ao de combate ao Covid-19 -CEFD

item Descrigdo Situagao
Instalacdo de dispensadores de alcool em gel
1 nas dareas da Fase 03 do plano de | CONCLUIDO. 46 dispensers instalados.

Biosseguranca.

Instalacdo de torneiras de pressdo nos

CONCLUIDO. 42 torneiras de pressdo

2 banheiros das dreas que atendem a Fase 03 do | instaladas.
plano de Biosseguranca.
MODULO 01: CONCLUIDO
Mini-Auditério:
MODULO 02: CONCLUIDO
Biblioteca Setorial;
PET;
CESPCEO;
PROTEORIA.
Mantft?ngao ' de esciuadrlas de madeira e MODULO 04: CONCLUIDO
aluminio e ‘instalagdo de prendedores de
3 p Sala dos professores;
portas nas areas da Fase 03 do plano de =y
Biosseguranca. Sala CEISW;
Sala de Chaves;
Secretaria Académica;
Secretaria Geral;
Sala da Secretdria de Direcdo;
Sala da Pés-Graduacao;
LESEF
LABSPORTE
Sinalizagcdo de pisos para determinagdo de
4 2:2(: d?milzfczn;sla;ee::?jaszg:; ggs dzrlifasngagz Previsto para atendimento até12/11/2021.
Biosseguranca.
5 Instalacdo de barreiras de acrilico A ser.informado.
Outros - Pintura das estruturas internas e externas
6 e Complementares ao COVID (previsdo | dos ambientes (CONCLUSO)

final de outubro)

- Adequagdo do médulo IV (EM EXECUCAO)
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e n3o relacionados ao COVID (previsio | - Recuperagdo das estruturas de concreto
dezembro) dos edificios e manutencdo dos telhado (EM
EXECUCAO)

Fonte: Diretoria de Manutencdo de Edificagcdes e Equipamentos/SI
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QUADRO 11: A¢des de Manutenc¢ao de combate ao Covid-19 -CCJE

Item Descrigao Situacao
Instala,gao de dispensadores de alcool em gel N30 foi demandado.
1 nas dareas da Fase 03 do plano de
Biosseguranca.
Instalagdo de torneiras de pressio nos | CONCLUIDO. 02 torneiras de pressdo
2 banheiros das dreas que atendem a Fase 03 do | instaladas.
plano de Biosseguranca.
Manutengao de esquadrias -de. madeira e | Readequagao de janelas do Prédio da
3 aluminio e instalacdo de prendedores de | Gemologia. Projeto- em andamento,
portas nas areas da Fase 03 do plano de | execucdo A INICIAR.(previsdo para final de
Biosseguranca. outubro)
Sinalizagcdo de pisos ‘para determinagdo de
fluxo e distanciamento social nas areas para | A INICIAR nos espagos de atendimento ao
4 . e, )
atendimento 4s-dreas da Fase 03 do Plano de | publico.
Biosseguranca.
5 Instalacdo debarreiras de acrilico A,IN.ICIAR IS aw e atendimenyq ap
publico.
- Troca de portas para melhorar a
acessibilidade — CONCLUIDO.
- Reparagdao estrutural do ED4 -
Outros CONCLUfDE).
e Complementares ao COVID (previsdo | Reparfgao EERRyado do ED4™= EM
6 final de outubro) EXECUCAO; )
. ) . _ | - Adequagdo da Gemologia — Em fase de
e ndo relacionados ao COVID (previsao conclusdo do projeto.
dezembrg) - Adequacgado de portas e esquadrias nos EDs
- EM EXECUCAO;
- Adequacao da rede elétrica nos EDs — EM
EXECUCAO.

Fonte: Diretoria de Manutengio de Edifica¢gdes e Equipamentos/SI
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QUADRO 12: A¢des de Manuteng¢ao de combate ao Covid-19 -CCHN

Item Descrigao Situacao
Instala,gao de dispensadores de alcool em gel CONCLUIDO. 144 dispensers instalados.
1 nas dareas da Fase 03 do plano de
Biosseguranca.
Instalagdo de torneiras de pressio nos | CONCLUIDO. 40 torneiras de pressdo
2 banheiros das dreas que atendem a Fase 03 do | instaladas.
plano de Biosseguranca.
Manutencdo de esquadrias de madeira e
3 aluminio e Iinstalagéo de prendedores de IC 02: CONCLUSO
portas nas areas da Fase 03 do plano de
Biossegurancga.
Sinalizagdo de pisos ‘para determinagdo de
fluxo e distanciamento social nas areas para | A INICIAR nos espagos de atendimento ao
4 . e, o
atendimento 4s-dreas da Fase 03 do Plano de | publico.
Biosseguranca:
5 Instalacdo debarreiras de acrilico ReadgqUEEo Sigg et (IC2).~ Eypletp
finalizado, execu¢do. EM EXECUCAO.
- Manutencdo de banheiros 1C2 — EM
EXECUCAO.
- Ligacdo elétrica do Prédio Prof. Camilo
Dias Junior. Projeto sendo finalizado para
conclusdo da ligagao elétrica do prédio A
INICIAR.
Outros C-oZiffL:rsn;o do NPA (CEMUNI 6) - EM
6 * gﬁgzlsrgjtnjg:g)s 20 COViB-(previgdo Reforma~do Auditério do CEMUNI 6 — EM
. ) . .| CONCLUSAO
* ndo relacionados.ao COVID (previsdo | _ Manutencgao do telhado do prédio da Pds
dezembro) em Psicologia A INICIAR;
- Intervengdes nos telhados dos prédios da
Base Oceanografica— EM EXECUCAO.
- Intervencbes na rede elétrica dos prédios
da Base Oceanografica— EM CONCLUSAO.
- Instalagdo de piso na entrada do prédio
administrativo (EM CURSO).
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QUADRO 13: A¢des de Manuteng¢ao de combate ao Covid-19 -CCE

Item Descrigao Situagao
Instala,gao de dispensadores de alcool em gel CONCLUIDO. 97 dispensers instalados.
1 nas dreas da Fase 03 do plano de
Biosseguranca.
Instalagdo de torneiras de pressdo nos | CONCLUIDO. 29 torneiras de pressdo
2 banheiros das dreas que atendem a Fase 03 do | instaladas.
plano de Biosseguranca.
Manutencdo de esquadrias de madeira e
3 aluminio e instalacdo de prendedores de | Manutencdo 'de janelas do IC-1 -
portas nas areas da Fase 03 do plano de | CONCLUSO.
Biossegurancga.
Sinalizagcdo de pisos ‘para determinagao de
fluxo e distanciamento social nas areas para | A INICIAR para os espagos administrativos
4 . e, .
atendimento ds-areas da Fase 03 do Plano de | de atendimento.
Biosseguranca.
Ligagdo elétrica do Prédio novo de
Laboratérios de fisica e quimica ‘em
andamento para executar. (CONCLUIDO).
5 Instalacab de barréifas de acrilico Manutencao do telhadcl do prédio do Fisico
e Quimica (EM EXECUCAO).
Pintura interna, externa, instalagdo. de
grades no IC—01 — EM EXECUCAO;
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DIRETORIA DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS
QUADRO 14: A¢oes de Manutencao de combate ao Covid-19 -CE

Item Descrigao Situagao
Instalacdo de dispensadores de alcool em gel
1 nas dareas da Fase 03 do plano de ‘ . .
. CONCLUIDO. 60 dispensers instalados.
Biosseguranca.
Instalacdo de torneiras de pressdo nos ‘ . .
2 banheiros das dreas que atendem a Fase 03 do CONCLUIDO. 30 dispensers instalados.
plano de Biosseguranca.
Manlftgngao . de esciuadrlas de. madphd, F CONCLUIDO. Foi realizada a substituigdo
aluminio e instalagdo de prendedores de . -
3 , das esquadrias (janelas) do prédio de salas
portas nas areas da Fase 03 do plano de : .
. de professores por esquadrias em aluminio.
Biosseguranca.
Sinalizacdo de pisos ‘para determinacdo de
4 fluxo e distanciamento social nas areas para | A INICIAR nos espagos de atendimento ao
atendimento d4s-areas da Fase 03 do Plano de | publico. (previsdo para final de outubro)
Biosseguranca.
5 Instalacdo debarreiras de acrilico N3o foi demandado.
Outros
6 * g‘;g‘;'eer;’jtnjs:g; 30 COVID (previsdo | oo o quacio do PPGE EM EXECUCAO.
\ ) . . | Reforma da biblioteca do CE (A INICIAR)
e ndo relacionados ao COVID (previsdo
dezembro)
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QUADRO 15: A¢des de Manutenc¢ao de combate ao Covid-19 -CT

Item Descrigao Situacao
Instalagdo de dispensadores de alcool em gel | CONCLUIDO para o que foi solicitado. 12
1 nas dareas da Fase 03 do plano de | dispensers instalados, porém precisa haver
Biosseguranca. uma revisao desses pedidos.
Instalacdo de torneiras de pressdo nos
2 banheiros c.ias areas que atendem a Fase 03 do NAO EOI SOLICITADO.
plano de Biosseguranca.
Manutencdo de esquadrias de madeira e
3 aluminio e instalacio de prendedores de | CT1e CT2: CONCLUIDO.
portas nas areas da Fase 03 do plano de | CT3 e CT4: A INICIAR.
Biossegurancga.
Sinalizacdo de pisos ‘para determinacdo de
4 fluxo e distanciamento social nas areas para | A INICIAR nos espagos de atendimento ao
atendimento 4s-dreas da Fase 03 do Plano de | publico que forem demandados.
Biosseguranca.
5 Instalacdo debarreiras de acrilico Nao ha solicitacdo.
Reparos gerais de piso e banheiros do CT2.
CONCLUIDO.
Troca de portas do CT1 e CT2. CONCLUIDO.
Readequacdo elétrica do CT2. A INICIAR EM
08/11/2021.
outros Reparacdo de parte do telhado do CT5.
e Complementares ao COVID (previsdo A dNO I CT.Z' AlNICIG8, =
5 final de outubro) Contratagdo de pr(,)J'eto para recuperagdo
. \ | de estruturas metalicas dos telhados dos
e ndo relacionados ao COVID (previsao prédios CT-V e Espaco Empreendedor (EM
dezembro) PROCESSO LICITATGRIO)
Intervengdes no laboratério LEMAC — EM
EXECUCAO;
Intervengdes no laboratério LABSAN — EM
EXECUCAO.
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